TESTALARM Praha s. I. 0.
zkusebna EZS
74\ Bozanovskd 2098

.~ Poéernice
k_/ 13& CO Sraha 9

C.j.: TAP-8/2017 OSVE DéENi

. O KLASIFIKACI ZARIZENI :
POPLACHOVEHO ZABEZPECOVACIHO A TISNOVEHO SYSTEMU
(nad ramec akreditace zku$ebni laboratofe dle CSN EN ISO/IEC 17025)

Drzitel: ASITA spol. s r.o.
V Miejnku 611, 500 11 Hradec Kralove
IC: 62062158

Nazev zafizeni:
Detektor otevieni (magneticky kontakt)

Typové oznaceni: vyrobce:
MASR 133 ASITA spol. s r.o.

Cis. protokolu: ze dne:
3115 9128 kéd: 555 4.4.2017

Na zakladé vysledku zkousek, provedenych v akreditované zkusebni laboratofi ¢.1172 -
TESTALARM Praha bylo uvedené zarizeni posouzeno a

W v
overeno,
e podle pFislusnych &lanka CSN EN 50131-1 a dale uvedenych norem (technickych specifikaci
apod.) v rozsahu predpisu NBU verze - aktualizace 2016.

CSN EN 50 131-1ed.2 CSN EN 50130-4 ed.2

CSN EN 5013126 VYhOVU je CSN EN 50130-5 ed.2

stanovenym pozadavkim pro jeho pouziti v objektech s nasledujicim stupném zabezpeceni.

Stupen: 1 Riziko: Nizké

Podminky pouzivani:

Funkce zafizeni byla ovéfena pro tfidu prostiedi Ill dle CSN EN 50131-1 ed.2, &l. 7.3.

Platnost osvédceni:

od 4.4.2017 do 3.4.2020

Prohlaseni: Proti tomuto osvéd&eni Ize podat namitky do 15 dnli ode dne doruéeni u zkusebni laboratore
TESTALARM PRAHA. Osveéd¢eni muze byt reprodukovano jediné celé a oboustranné.

Datum: 4.4.2017 Razitko a podpis:




